‘ TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TURKISH STANDARDS INSTITUTION

TSE DENEY VE KALIBRASYON MERKEZi BASKANLIGI
HEADSHIP OF TSE TEST AND CALIBRATION CENTER
Elektroteknik ve Makina Lab. Grup Baskanhé Enerji Teknolojileri Laboratuvar Miidiirlig

Energy Technologies Laboratory Directorate
TALEP NO: 16.10.03/190155-1

Yapi Malzemeleri Yonetmeligi(305/2011/a8) | ReduestNo.
Construction Products Regulation(305/2011/EU)
ONAYLANMIS KURULUS : 1783
NOTIFIED BODY : 1783
TS EN 442-1:2015 (EN 442-1:2014) RADYATORLER VE KONVEKTORLER URUN
TIP TEST RAPORU

TYPE TEST CERTIFICATE FOR RADIATORS AND CONVECTORS IN ACCORDANCE WITH TS EN 442-1:2015 (EN 442-1:2014)

Talep Eden : SANICA ISI SAN. A.S.

Applicant

Markasi/Modeli : Sanica / Tip 11 (PK)

Trade mark/Model

Uriin Tamimi : Celik Panel Radyator (PK)

Product description Steel Panel Radiator (PK)

Uriin Ozellikleri / Product Specifications
Maksimum Calisma Basinct:................10 Bar
Maximum Operating Pressure
Radyatir Geniglifiz..........ccoorvvveneenee. 1000 mm
Radiator Width:

Radiator Height

Rapor Degerlendirme Tarihi : 27.09.2017
Date of Issue

Rapor Tarihi/Numarasi : 24.08.2017 / 356958
Report Date/No.

Onaylayan
‘ € Approved

Zeki AK
Enerji Teknolojileri Laboratuvari Miidiirii

Bu rapor,2 sayfadir ve kismen gogalfilamaz.
This report is composed of 2 pages and cannot be copied partiafly.
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TURK STANDARDLARI ENSTITUSLU
TURKIEH STANDARDS INSTITUTION

1. GIRIS
Bu simiflandirma raporu gelik panel radyatér {irtiniine TALEP NO: 16.10.03/190155-1
TS EN 442-1:2015 standarda gore hazirlanmastir. Request No.

2. URUN TANIMI
Celik Panel Radyator (PK)
Steel Panel Radiator (PK)

3. DENEY RAPORLARI

Laboratuvar Adi Talep Eden Rapor Tarih/No Standart
' 24.08.2017 / 356958
ENERJI TEKNOLOJILERI e -Isil gligdeneyl TS EN 442-1:2015
LABORATUVARI BELGELENEAE. || & St revazliindloncyy TS EN 442-2:2015
MUDURLUGU - Basinca dayanim
deneyi

4, KISITLAMALAR

4.1. lt]riin Tip Test Raporunun gegerlilik donemi ile ilgili kisitlamalar.
Uriin Tip Test raporu iiriin 6zellikleri degismemek sartiyla gegerlidir.

4.2.  Uyanlar
Sonuglar tanimlanan numuneler igin gegerlidir.
Bu rapor iiriin belgesi veya tip onay belgesi degildir.

Hazirlaya Onaylayan

Deniz DERMAN
Makina Miihendisi Enerji Teknolojileri Laboratuvar: Miidiirii
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